|X| LPD Lokalny punkt dystrybucyjny sieci LAN na potrzeby

przyziemia dla apteki szpitalnej

Gniazdo podwajne logiczne typu RJ45

Przewdd telekomunikacyjny typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a
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1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiafy, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia musza
ZAKRES OPRACOWANIA posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
) F 2. Projektowang sie¢ dystrubucyjng LAN nalezy rozprowadzaé promieniowo z Lokalnego Punktu
'\\ Dystrybucyjnego - LPD do kazdego punktu przytgczeniowego zakoriczonego gniazdem logicznym
| = = = = = = = = typu RJ45.
4 - 5 ‘ = 3. Nalezy zastosowac przewod telekomunikacyjny typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a.
% I 4. Projektowane przewody naleZy rozprowadzac po trasie kablowej dedykowanej na potrzeby instalacji
Licznik cazowy 2| KLATKA SGHODOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA telgteghnicznych. Trasy kablowg IT nalezy mon{owaé w przestirzeni migdzystropowey.
Sl 5. Zejscia do osprzetu nalezy realizowaé pod tynkiem.
= =0 6. Lokalizacja punktéw przytgczeniowych typu RJ45 zostafa wskazana na rzucie architektonicznym.
\D ~ 7. Przejscia w S$cianach bedgcych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen
%Z X N wydzielonych poZzarowo przez kiére sg prowadzone systemy nosne i pojedyncze kable na uchwytach,
Proj. lokalny punkt d R 45 zlokali nalezy uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi.
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oot o &P % u Zloraiizowan 8. Montaz lnstalac!l oraz urzqd.zen elektryc?nych wylfonac w {(oord_ynaq: z’poz_ostalyml brz-fnzam:. )
SUPELeZ0n) |\ M ! armowego 9. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
30x55 H=25CW, Biz5 ! jedyncze logic \ \RJ45 zlokalizowane Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
entrali kont JL. P T \\ // parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych za zgoda projektanta oraz inwestora.
5’55( ) ';JIU [l' \4 4 Y — N ] N 10.Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normarmi.
\& i 4‘% N EUI ) I kb O\ P90 x 200 | ‘ Pl 11. Cze$6 opisowa projektu stanowi integralny element dokumentagji.
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- 7 4x S/FTP #x2x0,¢ 8. PN 12. Projekt nalezy rozpatrywad tgcznie z projektami innych branz.
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ey Regrg ke e e\ 6X 4 5 ka 01 Komunikacja 4286 |24 KASETON |PCV typ 1
o i e :
DosTaRAe / 17x S/FTP 4x2x0,5 kat 6a frisasashd i 02 Komunikacja 5.33 2.5 GKB PCV typ 1
- 21 '4x2x0,5 kat. 6a 03 Pom. Tech. 2.21 3.05 TYNK PCV typ 1
~_ | DasE \ o |y 04 Szatnia 3.52 2.5 18.8 GKBI PCV typ 1
/11 A x S/ETP 4x2x0,5 kat — 05 tazienka 3.08 |25 |7.7 GKBI Gres R10
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