APTEKA SZPITALNA - SUFITY
SKALA 1:100

Zestawienie powierzchni

Numer Nazwa m2 Wys | Kubatura | SUFIT POSADZKA Sciany

01 Komunikacja 42.86 |2.4 |102.864 |KASETON |PCV typ 1 |Farba lateksowa
02 Komunikacja 5.33 2.5 [13.325 GKB PCV typ 1|Farba lateksowa
03 Pom. Tech. 2.21 3.05 | 6.741 TYNK PCV typ 1|Farba lateksowa
04 Szatnia 3.52 2.5 |8.8 GKBI PCV typ 1|Farba lateksowa
05 tazienka 3.08 25 |77 GKBI Gres R10 |Ptytki ceramiczne
06 zggﬁmo—szko\emowy 11.34 |28 [31.752 |ck8 PCV typ 1|Farba lateksowa
07 Kierownik apteki 14.42 |2.8 |40.376 GKB PCV typ 1|Farba lateksowa
o8 Mag. Lekdw 13.72 |2.8 |38.416 GKB PCV typ 1|Farba lateksowa
09 Mag. Opatrunkéw 26.75 2.8 |749 GKB PCV typ 1|Farba lateksowa
10 Mag. Srodkéw dezynf. 2.79 2.8 |7.812 GKF PCV typ 1|Farba lateksowa
11 Komora przyje¢ 21.38 |3.05|65.209 TYNK PCV typ 1|Farba lateksowa
12 Mag. Ptyndw 13.65 2.8 |38.22 GKB PCV typ 1 |Farba lateksowa
13 Mag. Sprzetu 2573 |2.8 |72.044 GKB PCV typ 1 |Farba lateksowa
14 Skt. Porz. 2.65 2.5 |6.625 GKBI Gres R10 |Ptytki ceramiczne
15 Pokdj opiséw 9.91 2.8 |27.748 GKB PCV typ 1|Farba lateksowa
16 Przygot.Ptynéw/receptura | 9.09 2.8 |25.452 GKB A PCV typ 1|Farba lateksowa
17 Aktywizacja workow rtu 15.20 |2.8 |42.56 GKB A PCV typ 1 |Farba lateksowa
18 Sluza brudna 3.36 2.5 |84 GKB A Gres R10 |Ptytki ceramiczne
19 Sluza czysta 2.16 25 |54 GKB A Gres R10 |Ptytki ceramiczne
20 Rozdzielnia nn 2.84 25 |71 GKB Gres R10 |Farba lateksowa

231.97 631.444

|___
|

SUFITY - LEGENDA

[T KASETON - Modutowy 60x60cm
V) GKB - gk na stelazu, malowany na biato
GKBI - pom. mokre, zielona ptyta malowana na biato
(%K%Y GKB A - gk na stelazu, odporny na szorowanie
malowany farbg bakteriobéjczg
|| Tynk - sufit tynkowany, malowany na biato

UWAGA!

Sufity nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wentylacji
w opracowaniu instalacji sanitarnych oraz projektem o$wietlenia
w opracowaniu instalacji elektrycznych.

LEGENDA
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE
ZAMUROWANIA
WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE GK 12cm
OBUDOWA LEKKA GK 8cm REI60

FARTUCHY Z PLYTEK

TASMY ODBOJOWE | NAROZNIKI
KONTROLA DOSTEPU
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ul.Karpia 13c

61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan
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Adres inwestycji:

60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Apteki szpitalnej w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w
Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 2.

Architektura:

Projektant: Upr.bud: Podpis:
mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska 7131/31/P/2003

Opracowat: Podpis:
mgr inz. arch. Magdalena Fibiger
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REWIZJA do projektu wykonawczego 12.2021r. 1:100
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