TEUMIK AKUSTYCZNY KULISOWY
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Wymiana warstwy wierzchniej posadzki-do-istniejgcego
stropu REI60 zgodnie z opisem tech
Istniejgcy kanat technologiczny szer. ~560cm gt.~70cm do zasypania

Biuro projektow:
prel Sp. zo.o.

S K a L a ul.Karpia 13c
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2

60-834 Poznan

Adres inwestycji:

60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Apteki w budynku Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Projektant: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. ANDRZEJ BOROWCZYK WKP/0244/POOS/05

Sprawdzit: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. PAWEL BAKOWSKI WKP/0153/PWOS/11

Opracowat:

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
REWIZJA do projektu budowlanego 12.2021r. 1:50
Rysunek: Branza: SANITARNA
PRZEKROJE - WENTYLACJA MECHANICZNA W 3




