kanat istniejgcy
pod sufitem
.

CENTRALA
WENT: CHLODNICA

. . PION DO
WYMIANY

PRAWDOPODOBNA
LOKALIZACJA PRZYLACZA

ISTNIEJACY PION KS

WSZYSTKIE PIONY KS W OBREBIE KONDYGNACJI WYMIENIC NA PVC-U@110.

e BRAK MATERIALOW ARCHIWALNYCH | MOZLIWOSCI OKRESLENIA TRASY
ISTNIEJACEJ KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ.

e CALOSC KANALIZACJI W OBREBIE APTEKI SZPITALNEJ NALEZY WYMIENIC.
MINIMALNA SREDNICA KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ d160 DLA i = 3%
EWENTUALNA WYMIANA WG. KALKULACJI INDYWIDUALNEJ.

e  PODLACZENIE PROJEKTOWANYCH PRZYBOROW NALEZY WYKONAC PRZY
WSPOLUDZIALE NADZORU AUTORSKIEGO PO ODKRYCIU POZIOMOW
PODPOSADZKOWYCH

« €9
~__LIKWIDACJA PIONU:

WPIAC DO -P KS 1-

PRAWDOPODOBNA
LOKALIZACJA PRZYLACZA

Biuro projektéw:
Sp. zo0.0.

S K A L A
f# H # ul-Karpia 13c¢
61-619 Poznan

Inwestor:

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznan

Adres inwestycji:

60-834 Poznan, ul. Mickiewicza 2

Temat:

Przebudowa Apteki w budynku Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2

Projektant: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. ANDRZEJ BOROWCZYK WKP/0244/POOS/05

Sprawdzit: Upr.bud: Podpis:

mgr inz. PAWEL BAKOWSKI WKP/0153/PWOS/11

Opracowat:

Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
REWIZJA do projektu budowlanego 12.2021r. 1:100
Rysunek: Branza: SANITARNA
RZUT PRZYZIEMIA - APTEKA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WK-2




